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Brüstungshöhe ab OK RFB
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Feuerlöscher
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Sonnenschutz/Raffstore/Motor

Bodeneinlauf mit Gefälle mind. 2%

Bodeneinlauf ohne Gefällefeuerbeständig, F90

hochfeuerhemmend

feuerhemmend

Brandwand

weiche Dämmung (mineralisch / organisch)

±0,00 = 191,23 m ü.NNZeichen-/ Beschriftungslegende

Brandschutz Allgemein (textliche Eintragung)

Beschriftung / Abkürzung

Arbeits- und Dehnfugenbänder sind gemäß den Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers auszuführen.

Alle Maße sind an Ort und Stelle zu prüfen!!! Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind der Bauleitung
mitzuteilen und vor der Ausführung mit dem Architekten zu klären!!!

Die brandschutztechnischen Anforderungen sind der Visualisierung und dem Brandschutznachweis zu entnehmen!
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